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ALIMENTACION CUADRO ALUMBR. N*1 CCM BKILOG.N*1 CCM BIOLOG. N*2 CUADRO ALUMER. N'2 CCM A TRATADA BAT.DE CONDENSADORES| CONDENSADOR FIJO N*1 | CONDENSADOR FlJO N*2| CONDENSADCR F1JD N'3 CUADRO SOPLANTES
SITUACION EDIF. SOPLANTES N"1 EDIF. SOPLANTES N*1 EDIF. SOPLANTES N'2 EDIF. SOPLANTES N2 A-SALIDA C.TRAFOS C.TRAFOS C.TRAFOS C.TRAFQOS EDIFICIO SOPLANTES
POTENCIA 17,5 kW 1236,8 kW 123B,42 kW 17,5 kW 57,28 kW 50 kYAR 50 kVAR 50 kVAR 50 kAR 380 kW
SECCIGN {mm2) 4525 mm2 44[3x2404+120 mm2) Ao 32404120 mm2) 4x25 mm2 3,585 mm2 395 mm2 %95 mm2 Ix95 mm2 3x95 mm2 3(4x1x240AL)+2x1x240AL
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